T E L E C O P I E


Destinataire : V.P.I.             A l'attention de : Monsieur COLETTA
OBJET :  Remplacement réseau refroidissement Presses
FAX : 03 84 87 18 09
Nombre de pages : 3  (celle - ci incluse)

Expéditeur :   M 2 C,  P. Trey                
Date : 26 septembre 2007
 (10 Rue de la Glacière  BP  106

( 31 Rue Léon et Cécile Mathy

 39203  Saint Claude Cedex

    39570  Montmorot

(  :  03 84 45 26 33
(  :  03.84.47.04.62

 Fax   :  03.84.45.28.06
 Fax   :  03.84.47.09.94


Merci d'adresser votre réponse éventuelle à :  SAINT CLAUDE   


· Nous vous remercions de votre consultation et vous prions de trouver ci après notre offre pour la réalisation des travaux suivants :
·  Déconnexion tours existantes et dépose tuyauterie de liaison 

· Dépose et évacuation du bac existant en local technique 

· Divers petites déposes en local technique 

· (Réalisation par vos soins des socles maçonnés sur terrasse nécessaires pour les nouveaux matériels)

· Grutage et manutention des nouveaux équipements placés sur terrasse

· Sur terrasse, fourniture et pose en tube acier inox des liaisons :

· De l'arrivée du réseau actuel à l'entrée refroidisseur (y compris vanne et bride),

· De la sortie refroidisseur (y compris vanne et bride) au réservoir (y compris vanne et bride),

· De l'entrée réservoir à la sortie réservoir (by-pass) 

· De la sortie réservoir à l'entrée du nouveau groupe de pompage situé en local technique (utilisation percement dans mur existant) (y compris vanne et bride),

· De la sortie groupe de puisage au réseau existant dans le local technique.

· Fourniture et pose d'une conduite de remplissage d'eau jusqu'au réservoir depuis votre réseau en local technique.

· Fourniture et pose d'une conduite d'introduction d'antigel depuis local technique jusqu'au réservoir.
Dans l'usine, au dessus du réseau existant, création d'un nouveau réseau en tube acier inox, diamètre 114 mm, comprenant :
Dans l'atelier verre : 
Circuit aller et retour  pour alimentation des presses : 24, 06, 05, 09, 01, 21, 08, 20, 19 avec mise en place aux extrémités de ce réseau, après presses 9 et 1, d'une vanne de réglage et après presse 24 de 2 vannes papillon de coupure de ce réseau.
Calorifuge, épaisseur 13 mm sur tuyauteries aller et retour.
Raccordement de ce nouveau réseau aux arrivées et retour existants dans l'atelier ( vers presse 05 ).
Au droit de chacune des presses mentionnées ci-dessus, création sur le nouveau réseau de piquages sur l'aller et le retour  en 1", avec vanne d'arrêt ¼ tour, à boisseau sphérique.
Raccordement par vos soins aux presses en tuyauterie souple.
Mise en service et essai.
Dans l'atelier marron : 
Circuit aller et retour  pour alimentation des presses : 11, 28, 6, 36, 34, 39, 40, 18, 10, 4, 33, 15, 43, 35.
Calorifuge, épaisseur 13 mm sur tuyauteries aller et retour.
Raccordement de ce nouveau réseau aux vannes papillon arrivées et retour dans l'atelier verre après presse 24.
Au droit de chacune des presses mentionnées ci-dessus, création sur le nouveau réseau de piquages sur l'aller et le retour  en 1", avec vanne d'arrêt ¼ tour, à boisseau sphérique et création d'un piquage ½" sur le réseau air comprimé au droit de la presse 11.
Raccordement par vos soins aux presses en tuyauterie souple.
Mise en service et essai.
Dans l'atelier stick : 
Circuit aller et retour  pour alimentation des presses : 31, 37, 16, 26, 3, 25, 12 avec mise en place après presse 39 et 35 de 2 vannes papillon de coupure de ce réseau et avec mise en place après presses 16,et 12, d'une vanne de réglage
Calorifuge, épaisseur 13 mm sur tuyauteries aller et retour.
Raccordement de ce nouveau réseau aux vannes papillon arrivées et retour dans l'atelier marron après presse 35.
Au droit de chacune des presses mentionnées ci-dessus, création sur le nouveau réseau de piquages sur l'aller et le retour  en 1", avec vanne d'arrêt ¼ tour, à boisseau sphérique.
Raccordement par vos soins aux presses en tuyauterie souple;
Mise en service et essai.




Prix  :  55 600 € HT
Conditions commerciales : 

Nos prix sont nets, hors taxes, fermes pour des travaux réalisés en heures de jour, courant 4ème trimestre 2005 et déterminés pour les conditions de paiement suivantes:
Sur situations de travaux, par traite à 60 jours le 10.

Délai d'approvisionnement : 2 semaines, 
Début d'intervention Semaine  50
Transfert d'un réseau à l'autre  18 et 19 Février 2006

Délai d'option 1 mois.

Restant à votre disposition,










Sincères salutations.











P. TREY









